
N° luogo attrezzatura stato caratteristiche serie/matricola installazione note Osservazioni

1 ingresso autocampionatore non funzionante EFCON VS-JZ E-1X25-C2XX 210 A 2020 Amato costruzioni srl
sostituisce autocampionatore MAXX mod. SP5B1X25 serie 29835del 

2016 - in fase di sostituzione/riparazione

2 grigliatore griglia grossolana non funzionante 2016  in fase di sostituzione/riparazione

3 grigliatore griglia oleodinamica COSME funzionante COSME GO 60 60H+S=3500 Sp=20 1170/20 dic-20 Amato costruzioni 1,5 kW

4 Pompa sommersa Flygt funzionante 3085.160 (460) 1810839 2021 2,4 KW guide buono stato

5 Pompa sommersa Caprari funzionante KCW080HG +002741N1 510155/5 2018 3.65 kW Non funzionante

6 Pompa sommersa Flygt funzionante 3102.16 (255) 1570529 2016 4.2 kW guide buono stato 

7 agitatore funzionante COSME DP 150 1450/21 2021 1,1 kW

8 airlift funzionante MAPRO CL 14/21 HT-CP 2105 2021 3,0 kW

9 pompa sommersa Lowara funzionante 13151810001 1886344 2019 3.3 kW guide buono stato; valvole a clapet ok (sost 2019);

10 pompa sommersa Zenit funzionante DRN400/4/100A1FT 002068-519 2015 3 kW  gomito e girante da sostituire

11 pompa sommersa Lowara funzionante 13151810001 1886342 2019 3.3 kW  gomito e girante da sostituire

12 misuratore portata ingresso funzionante Etatron DS MC608A ECA5011 2016

13 mixer Zenit non funzionante ZMR 065A A 4/4BG072 3487273 2021 4 kW Il supporto si è rotto - Il mixer è in riparazione in officina Zenit

14 mixer Zenit non funzionante ZMR 065A A 4/4BG072 3372573 2021 4 kW E' stato riparato si deve da montare

15 linea aria funzionante 264  diffusori in PVS SSI 12" ECD350 dic-20 SIGE srl / Soiv srl

16 soffiante 15 kW funzionante MAPRO ML70G 60L113 set-20 SIGE srl

17 soffiante 30 kW funzionante MAPRO  S6L010 SEM.11,7TRCB.GCA 2021 30 kW

18 misuratore ossigeno non funzionante 2010 E' presente in sito ma da montare 

19 sedimentatore 1 carroponte1 (lato ingresso) funzionante  ECHTOP MS7124 1503-175 4488 2021 0,37 kW

20 sedimentatore 2 carroponte2 funzionante  ECHTOP MS7124 1503-175 4408 2022 0,37 kW

21 pompa Zenit non funzionante DRG 400/4/100 Y0ET5 003577008 2021 3 kW E' stata riparata si deve da montare

22 pompa Zenit non funzionante DRN 400/4/100A1FT 2068515 2015 3 kW Si trova a Modena presso le officine Zenit per riparazione

23 pompa Caprari funzionante 508795/3 KCM100HD +003541N1 2018 4,7  kW

24 pompa sommersa Flygt funzionante 3102.160 (461) 1570720 2015 3.1 kW La girante è consumata. Deve essere sostituita

25 pompa Zenit funzionante DRN 400/4/100A1FT 2068514 2015 3,3 kW guide ok

26 pompa Zenit funzionante DRN 400/4/100A1FT 2068512 2015 3,3 kW guide ok

27 pompa Rotomec funzionante 2009 4,4 kW sarcinesca e clapet non funzionanti; mancano guide+ supporti

28 pompa Lowara funzionante 1315 181 0001 (420) 1886343 2019 3,3 kW valvola a clapet non funzionante; mancano guide+supporti

29 pompa dosatrice cloro funzionante Seko 27578318C 2018 0,03 kW

30 pompa monovite funzionante Bellini  LG500AL-N 2,2 kW 56286 gen-21 Sige srl

31 agitatore funzionante 65M80A6 1401014 2016 0,37 kW

32 dosatore polielettrolita funzionante  MS632-4 1410/078/200 2014 0,18 kW

33 mixer vasca contatto funzionante Etatron DS AGR-V 025-90-80-A2 2016

34 carroponte non funzionante Comeco 1F5090 C 7809 2009 0,55kw motoriduttore guasto

35 fanghi filtropressa non funzionante Fazzini F800A 8330 2009 GUASTA NON PIU' UTILIZZABILE

36 pompa Rotomec funzionante 2009 4,4 kW

37 pompa Rotomec funzionante 2009 4,4 kW

38 pompa Zenit funzionante DRG 400/4/100 Y0ET5 003577009 2021 3 kW

39 pompa Caprari funzionante KCM100HA +005141N1 511132/2 2018 6,6 kW

40 autocampionatore funzionante MAXX mod. SP5B1X25 2018

41 disinfezione misuratore portata uscita funzionante Etatron DS MC608A FCA0024 2016

42 quadro elettrico generale rifasatore funzionante Enerelux EPF6T  RG1,4035 220319 dic-20 Amato costruzioni srl 35 kVAr

43 Classificatore sabbie funzionante Cosme D40 0.55 kw 1451/21 ott-21 Sige srl 0,55 kw funzionamento solo manuale

a magazzino comunale Pompa sommersa Caprari non funzionante KCW080HG +002741N1 S20196/1 2018 3.65 kw In officina Titone in corso la riparazione da parte del Comune

b magazzino comunale Pompa sommersa Caprari non funzionante KCW080HG +002741N1 520196/2 2018 3.65 kw In officina Titone in corso la riparazione da parte del Comune

c magazzino comunale Pompa sommersa Flygt funzionante 3153.181 (430) 2018 13,5 kw Pompa di riserva per via Arimondi (nuova)

N° luogo attrezzatura stato caratteristiche serie/matricola installazione note Osservazioni

1 Pompa sommersa Flygt funzionante 3153.350 (451) 1540031 2014 13.5 kW Tubi guida da sostituire

2 Pompa sommersa Flygt funzionante 3153.350 (451) 1540032 2014 13.5 kW Tubi guida da sostituire

3 Pompa sommersa Flygt funzionante 3153.181 (430) 1650081 2016 13.5 kW

4 Pompa sommersa Flygt funzionante 3153.181 (430) 2017 13.5 kW

5 Pompa sommersa Caprari funzionante pre 2010 2.7 kW Targhette non visibili

6 Pompa sommersa Caprari funzionante pre 2010 2.7 kW Targhette non visibili

7 Pompa sommersa Zenit funzionante 3563043 2021 2.2 kW

8 Pompa sommersa Caprari funzionante pre 2010 1.5 kW Targhette non visibili

9 Pompa sommersa Zenit funzionante DDG1000/2/80 A0Ft5 3644492 2021 7,5 kw Piede di accoppiamento e guide da sostituire 

10 pompa sommersa Flygt funzionante 3085.183 (253) 1080973 2016 2,4 kw Girante da sostituire/Piede di accoppiamento da sostituire

11 via del Secco pompa sommersa Flygt funzionante 3102.160 (420) 2140404 2021 3,1 kw Tubi guida e piedi di accoppiamento da sostituire

ATTREZZATURE PRESENTI NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI SAN VITO LO CAPO al 16/01/2023

ATTREZZATURE PRESENTI NEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI SAN VITO LO CAPO

ATTUALMENTE NON UTILIZZATO

1° sollevamento

dissabbiatore

2° sollevamento

predenitrificazione

vasche ossidazione

ricircolo fanghi

surnatanti

3° sollevamento

4° sollevamento

ispessitore

Via Maniaci

spinta a mare

via Abruzzi

via Arimondi

via Calamancina

via Tomasi di Lampedusa
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